
MESURE DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE LA CHAUDIERE STEIN

Chaudière Gaz naturel STEIN 3500 KW

Résultats sur gaz sec à 3% d'O2 aux CNTP
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%

Valeur limite * 150 mg/Nm
3 Rdt mini : 90%

13/11/15 

DEKRA
116 2,7 16,6 5,7 2387 103 95,5%

17/07/14 

APAVE
124 2,4 17 9 2996 99 < 2

* Valeur limite selon l'arrêté du 25 juillet 1997 relative à la rubrique 2910 Combustion Déclaration (courrier DDPP du 23-01-14)


