
Norme NF X 08-070 - MARS 2017-2055-EA3

PLAN D’ÉVACUATION

Légende :
Espace d’attente sécurisé :

Au signal sonore, garder
son calme pour évacuer.

Attaquer le feu au
moyen des extincteurs.

Ne pas utiliser les
ascenseurs ou les
monte-charges.

Consignes
de sécurité
en cas d’incendie

Consignes
d’évacuation

en cas d’incendie

Dans la fumée, se baisser
l’air frais est près du sol.

Se diriger vers les sorties
de secours sans crier,

ni courir.

Venir en aide aux
personnes à mobilité

réduite pour évacuer.

Si la fumée envahit les
escaliers, manifester sa
présence aux fenêtres.

Se diriger vers le point
de rassemblement.

Ne pas revenir en arrière
sans y avoir été invité.

Appuyer sur le bouton
du boîtier pour

déclencher l’alarme.
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Itinéraire d’évacuation

Ouverture urgence porte

Point de rassemblement

Espace d’attente sécurisé (EAS)

Défibrillateur

Infirmerie / Armoire à pharmacie

Déclencheur d’alarme incendie

Système d’appel des secours

Extincteur portatif (eau+additif)

Extincteur portatif (co2)

Extincteur portatif (poudre ABC)

Extincteur sur roue (poudre ABC)

CH

AUAUAU

Robinet d’incendie armé (RIA)

Porte coupe feu

Poste de sécurité incendie

Ascenseur

Monte-charge

Monte-handicapé

Poteau incendie

Baie accéssible

Voie échelle

Voie engin

Accès toiture

Accès principal 

Légende 

Accès secondaire 

Accès possible (ne permettant pas le cheminement dans l’ensemble du bâtiment)

Colonne sèche

Colonne sèche (alimentation)

Colonne humide 

Colonne humide (alimentation)

Commande de désenfumage

Bac à sable

Centrale incendie / Système de sécurité incendie

Report alarme

Coupure eau

Chaufferie

Local électrique

Vanne “police”

Raccord de ventilation “ZAG”

Coupure électrique chaufferie

Arrêt d’urgence électricité

Coupure gaz

Stockage liquide inflammable

Local poubelle

Vide ordure

Machinerie ascenseur 

Groupe électrogène

Groupe de climatisation

Groupe de ventilation

Arrêt sur extraction

Arrêt ventilation

Arrêt soufflage

Transformateur

Serveur / Baie de brassage informatique

Armoire ventilée

Ouvrant pompiers

Extincteur  portatif  douche

Extincteur  fixe douche
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Coupure de l’électricité générale

Extincteur portatif (brouillard d’eau ABF)
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Commande d’extinction automatique

Extinction automatique (avec nature de l’agent)

Stockage gaz comprimé ou liquéfié

Arrêt sur canalisation (hydrogène, air comprimé...)

Evacuation / sortie finale

BT Coupure de l’électricité 
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Couverture anti-feu

Arrêt d’urgence équipement
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