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REFUBLIGUR FRANCAISE
PREFETE DE LA VIENNE
Préfecture de la Vienne ARRETE n®° 2018-DCPPAT/BE-108
Secrélasiat Général en date du 2 juillet 2018

Direction de la Coordination des Politiques Publiques

autorisant Monsieur le gérant de la SARL EURO

. AGRI a exploiter, sous certaines conditions, au

Bureau de IEnvironnement lieu-dit "Les Cluzeaux ", commune de Cissé, un
stockage de céreales en silos verticaux , activité
soumise a la réglementation des installations
classées pour la protection de Fenvironnement,

et de I’ Appui Territorial

La Préféte de la Vienne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de ['Ordre National du Mérite.

Vu le code de I'environnement, hotamment son titre 1= du livre V et son titre VIl du livre [*;

Vu le décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systémes de protection
destinés a étre utilisés en atmosphére explosible ;

Vu l'arrété du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis dans 'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement ;

Vu larrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la iégislation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques
d'explosion,

Vu 'arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a [a consommation d’eau ainsi gu'aux émissions
de toute nature des installations classées pour la protection de lenvironnement soumises a
autorisation ;

Vu ['arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif a la prévention des risgues présentés par les silos
de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre produit organique dégageant des
poussiéres inflammables et notamment son article 2 prévoyant que Pexploitant doit disposer d’'une étude
de dangers précisant les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, ies
intéréts visés a 'article L.511-1 du code de Fenvironnement en cas d'accident ;

Vu le guide de Pétat de I'art sur les silos pour I'application de I'arrété ministériel du 28 mars 2004 modifié ;

Vu l'arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a I'évaluation et a [a prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensite des effets et de la gravité des conséquences des accidents
potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises & autorisation ;

Vu l'amété du 23 février 2007 modifiant l'arrété du 29 mars 2004 relatif a4 la prévention des risques
présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tous autres produits
organiques dégageant des poussiéres inflammables ;

Vu la circulaire du 13 mars 2007 relative a I'application de I'arrété ministériel du 29 mars 2004 modifié ;

Vu larréteé ministérie! du 4 octobre 2010 relatif a la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation ;
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Vu l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R.
541-46 du code de I'environnement,

Vu l'arrété du 5 décembre 2018 relatif aux prescriptions applicables a certaines installations classées
pour ia protection de 'environnement soumises & déclaration

Vu l'arrété n°2018-SG-DCPPAT-024 en date du 8 juin 2018 donnant délégation de signature @ monsieur
Emile SOUMBO, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ;

Vu le récépissé de déclaration n® 2012-048 délivré a la SCEA EUROLAND le 22 juin 2012, pour
I'exploitation de cellules de stockage de céréales ;

Vu le récepisse de déclaration n® 2015-051 délivré a la SARL EURO-AGRI le 30 septembre 2015, pour
un pour te stockage de 190 m?® d’engrais liquide ;

Vu la régularisation du changement d’exploitant acté par la Préfecture le 26 octobre 2015 ;

Vu la demande déclarée recevable par I'inspection des installations classées le 2 mai 2017, présentée
fe 21 octobre 2016 et complétée le 17 février 2017 par la SARL EURO-AGRI, en vue d’obtenir
Fautorisation d’'exploiter, par I'extension de son activité de stockage de céréales (deux nouveaux silos de
stockage verticaux d'une capacité de 2622 t chacun), situés en zone artisanale de «La Cour
d’Hénon », au lieu-dit « Les Cluzeaux » surla commune de Cissé.

Vu la décision en date du 22 mai 2017 de M. le Président du tribunal administratif de POITIERS portant
désignation du commissaire-enquéteur ;

Vu larrété préfectoral en date du 17 juillet 2017 ordonnant 'organisation d’une enquéte publique pour
une duree de 30 jours du 18 septembre au 17 octobre 2017 inclus sur le territoire des communes de
Cissé, Avanton, Neuville de Poitou et Migné-Auxances ;

Vu l'accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de lavis au public
Vu la publication en date des 29 ao(t et 19 septembre 2017 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d'enquéte et I'avis du commissaire enquéteur ;

Vu Paccomplissement des formalités de publication sur le site internet de ia préfecture ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes d’Avanton, Migné-Auxances et Neuville de
Poitou ;

Vu les avis exprimés par ies différents services et organismes consultés ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2018-DCPPAT/BE-021 du 13 février 2018 portant sursis & statuer sur la
demande;

Vu le rapport et les propositions en date du 31 mai 2018 de l'inspection des installations classées :

Vu l'avis en date du 14 juin 2018 du Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques au cours duqguel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d'arrété préfectoral notifié le 21 juin 2018 a la SARL EURO AGRI 3 Cissé ;

Vu le message électronique du 26 juin 2018 de la SARL EURO AGRI indiguant guelle n'a pas
d’observation a formuler sur le projet d’arrété qui lui a été notifié te 21 juin 2018 ;

CONSIDERANT que la SARL EURO-AGRI exploite des installations pouvant dégager des poussiéres
inflammables ;

CONSIDERANT que l'accidentologie relative a ce type d'activité démontre que ces installations sont
susceptibles de présenter des risques technologiques ayant potentiellement des conséquences graves :

CONSIDERANT que 'étude de dangers des silos a mis en évidence que ces installations sont
susceptibles de genérer des effets au-dela des limites de propriété du site ;

CONSIDERANT l'évolution de la nomenclature des installations classées ;

CONSIDERANT qu'au cours de instruction la SARL EURO-AGRI a répondu aux demandes formulées
par l'inspection des installations classées dans le complément au dossier déposé le 27 avril 2017, en
apportant des améliorations & son projet d’extension;
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CONSIDERANT que le site est implanté dans une ZNIEFF, et qu'il convient afin de limiter I'impact de
I'activité de mettre en place et entretenir une bande paysagére avec plantations de noyers (et de
cultures favorables aux oiseaux de plaine a 'ouest du site)

CONSIDERANT qu'afin de respecter les valeurs limites en termes de bruit, I'exploitant s’est engagé a
changer de ventilation dans le cadre de projet (abat-son} et & remplacer le cyclone existant par un cyclo-
filtre disposé en extérieur, avec silencieux,

CONSIDERANT que 'exploitant doit respecter les dispositions de la réglementation nationale applicable
aux silos afin de prévenir les risques d'explosion, et plus particulierement :

+ chambre a poussieres hermétique,
« ftransporteurs et élévateurs capotés,

« dispositifs de découplage entre les cellules, la galerie sous-cellules, la tour de manutention et la
benne 4 poussiéres,

» accés supérieur aux cellules toujours maintenues,
« possibilité de vidange des cellules,
» sondes thermométriques et procédure en cas d'auto-échauffement.

CONSIDERANT que les moyens de lutte incendie envisagés permettent d’assurer une prévention et
une protection en adéquation avec la nature des risques envisagés,

CONSIDERANT quen application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement,
lautorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de linstallation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie l'arréte préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Vienne ;

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE LD’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 - BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La SARL EURO-AGRI dont le siége social est situé 8 rue de Ia Gannerie, 86 170 CISSE, est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune
de Cissé, zone artisanale « La Cour d'Hénon » au lieu dit « Les Cluzeaux », les installations détaillees
dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent également aux autres installations ou equipements
exploités dans I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation & modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises a
enregistrement incluses dans ['établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires & celles fixées dans le présent arrété.
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Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises 3
déclaration incluses dans I'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d’autorisation.

CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1.LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

AS A, Libellé de la rubri
ibell¢ de la rubrique i
Rubrique|Alinéa| E, D, 1 Nature de I’installation Cap a..mté
(activité) autorisée
NC
8 cellules de stockages
Existantes
4 cellules de 1 876 m?®
3
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits 2 cellules de 2 68l0 n
alimentaires ou tout produit organique dégageant des Projet
poussiéres inflammables, y compris les stockages sous tente ouj2 cellules de 3 496 m?
2160 Za A structure gonflable 20381 m*
Une cellule de stockage de grains
Autres silos :dont le volume total de stockage est supérieur a|humides existante (333 m?®)
3
15 000m Deux boisseanx de chargement
existants (56 m® chacun)
Deux fosses de réception
existantes (40 m? chacune),
Dépdt d’engrais liquide en récipients de capacité unitaire
supérieure ou égale & 3 000 litres,
2175 2 D . . ] 190 w’
Lorsque la capacité totale est supéricure 34 100 m® mais
inférieure & 500 m?,
Combustion & I'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2771.
A. Lorsque [installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfids, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la
2910 a2 NC |a&finition de biomasse ou lorsque la biomasse est issuc de|Brileur <2 MW
déchets au sens de larticle L. 3541-4-3 du code de
l'environnement, & l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe 4 la fusion, la cuisson ou au trajtement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matitres entrantes, si
la puissance thermique nominale de 'installation est supérieure
& 2 MW, mais inférieure 3 20 MW
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage,
pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage,
2260 2 NC  |mélange, épluchage et décortication de substances végétales et 8 kw
de tous produits organiques naturels, & 'exclusion des activités
visées par les rubriques 2220, 2221, 2225,2226.

A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou DC (Déclaration avec contréle périodique) ou NG {Non Classé)

le site est composé des installations suivantes :

* 8 celiules de stockages de 18 m de hauteur (4 cellules de 1407 t existantes, 2 celiules de 2 010 t
existantes et 2 cellules de 2 622 t faisant I'objet de la derniére extension),
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+ Une cellule de stockage de grains humides existante (250 t) de hauteur 13,22 m,
» Deux hoisseaux de chargement existants (42 t chacun},
» Deux fosses de réception existantes (30 t chacune),

» Une tour de manutention, une galerie sous cellule divisée en trois parties séparées par une fosse
élévateur (niveau N-1 de la tour de manutention), une passerelle sur cellules,

* Un séchoir a grains existant,

» Un nettoyeur a grains existant,

» Une chambre (2 cases) a poussiéres existante,

* Un cyclo-fltre en projet, '

* Le local technique existant,

» Un hangar de stockage de matériel existant,

* Trois cuves de stockage d'engrais quuidé existantes.

La liste des produits stockés est conforme a celle définie dans I'étude de dangers. Tout changement de
produit ou de mode de stockage doit étre signalé et 'exploitant doit justifier que ces modifications sont
compatibles avec les mesures de prévention et de protection existantes.

ARTICLE 1.2.2, SITUATION DE L'ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune, section ef parcelles suivantes :

Communes Section Parcelles

Cissé YE 189 (partiellement), 190 et 191

Les instaliations citées a P'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de
situation de I'établissement annexé au dossier de demande d’autorisation.

CHAPITRE 1.3 - CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITEL

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers deposes par
Pexploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 - DURKE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un
délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature & entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d’appréciation.
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ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’ IMPACT ET DE DANGERS

Les etudes d'impact et de dangers sont actualisées a 'occasion de toute modification notable telle que
prévue a larticle R. 181-46 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des
verifications particulieres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son
approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
materielles interdiront feur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous larticle 1.2.1 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d’autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Tout deplacement, a l'intérieur du site autorisé, des installations classées visées au présent arrété ou
toute implantation (bureaux, réfectoire ...) de nature & modifier la cartographie des risques doit
préalablement faire 'objet du porter & connaissance prévu a I'article 1.5.1.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét
trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
» Pévacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
+ des interdictions ou iimitations d'accés au site ;
» la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 et quiil permette un usage fuiur du site déterminé selon I'usage
prévu aux dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3 du code de 'environnement.

CHAPITRFE. 1.6 - RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment , le code civil, le code de 'urbanisme, le code du travail et le
code géneral des collectivités territoriales, ainsi que la réglementation sur les équipemenis sous
pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




7/35

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

| 'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, I'entretien et
I'exploitation des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans Fenvironnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction
des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers
ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrite
publique, pour Pagriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et des paysages,
pour Futilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments ainsi gue des éléments du patrimoine archéologique.

Toutes nouvelles installations soumises & autorisation au titre de la rubrique 2260 ou a déclaration sous
la rubrique 2910 seront implantées a une distance d'au moins 10 métres des limites de propriété.

L'exploitant devra s’assurer que les nouvelles installations ne seront pas susceptibles d'induire d'effets
domino sur les autres installations du site, et qu'elles ne se situeront pas dans les zones d'effets
dominos ou seront accompagnées de mesures de maitrise des risques permettant de les sortir de ces
zones d'effets domino (mur coupe-feu, efc.).

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

LU'exploitant établit des consignes d'exploitation pour Pensemble des installations comportant
explicitement les vérifications a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentanée de fagon a permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arréte.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignees par Pexploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

Les corps étrangers qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la ligne de production sont séparés
et éliminés en amont des machines concourant & la transformation des produits mis en ceuvre.

CHAPITRE 2.2 - RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

| 'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilises de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE
Les dispositions appropriées sont prises afin d’intégrer 'etablissement dans le paysage.

L'ensemble de I'établissement est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de
maniére a éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produlits ef poussiéres.
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Les abords de [‘établissement placés sous le controle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture, entretien des espaces verts...).

l.es véhicules sortant de I'établissement ne doivent pas entrainer d’envols, de dépdts de poussiéres ou
de boues sur les voies de circulation publiques,

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE
Les émissaires de rejet et leur périphérie font 'objet d'un soin particulier.

L'exploitant maintient une bande paysagére de 50 m avec plantation de noyers & l'ouest du site
permettant d'offrir des espaces de refuge aux espéces présentes sur le secteur.

ARTICLE 2.3.3. MAINTIEN DES CULTURES POUR OISEAUX DE PLAINE,

Sur les parcelles limitrophes a 'ouest du site, dont Pexploitant est également propriétaire, les cultures
favorables aux oiseaux de plaine sont maintenues.

CHAPITRE 2.4 - DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance nhon susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 - INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

F'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de P'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de Pinspection des installations classées, un rapport d'incident
est transmis par lexploitant & linspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de laccident ou de lincident, les effets sur les personnes et
I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a I'inspection des installations classées.

Tout evenement susceptible de constituer un précurseur d’explosion ou d'incendie est consigné dans un
registre tenu & la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant réalise annuellement
une analyse des causes possibles de ces événements afin de prévenir "apparition d’accidents. Cette
analyse est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION

ARTICLE 2.6.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus ajour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d’autorisation,

- les arrétes préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministerielles, en cas d’installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété
d'autorisation,
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- les arrétes préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la I&gislation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement, ‘

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrété ; ces documenis peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent étre prises pour la sauvegarde des données,

Ce dossier est tenu a la disposition de linspection des installations classées sur le site durant 5 années
au minimum.

CHAPITRE 2.7 - RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION

ARTICLE 2.7.1. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A IINSPECTION
L'exploitant transmet a Finspection les documents suivants :

Articles Controles i effectuer Périodicité du contrile
§2.1 Emissions atmosphériques Tous les 3 ans
922 Rejets aqueux Annuel

Déclaration annuelle des émissions polluantes et des

94 tne fois par an, avant le 31 mars de ’année N+

déchets
6.2.4 . 3 mois aprés mise en service de I'installation puis
Mesures des niveaux sonores
024 tous Jes 3 ans
Articles . Documents 3 transmettre Périodicités / échéances
1.5.6 Notification de mise & Parrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité

TITRE 3 .- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUEL

CHAPITRE 3.1 - CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend foutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la
mise en ceuvre des meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation,
la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction
des quantités rejetées en optimisant notamment P'efficacité énergétigue.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourrairent assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
Fexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en reduisant ou en
arrétant les installations concernées.
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Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et a la suite d’'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brOlage a I'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits br(iés sont
identifies en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La
conception et 'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient &tres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur
efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que [l'établissement ne soit pas a l'origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publigue.

ARTICLE 3.1.4. YOIES DE CIRCULATION

Sans prejudice des reglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour

prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :

les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de

pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- les vehicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent &tre prévues en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les
installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité
technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols
de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de
dépoussierage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipemenis et
ameénagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Les systémes de dépoussiérage et de transport des produits sont congus de maniére a [imiter les
emissions de poussiéres. lls sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d’un incident
de fonctionnement et 'arrét de linstallation.

Les installations de manutention sont asservies au systéme d'aspiration avec un double
asservissement . elles ne démarrent que si le systéme d’aspiration est en fonctionnement, et, en cas
d’arrét du systéme d'aspiration, le circuit passe immédiatement en phase de vidange et s’arréte une fois
la vidange terminée, ou sarréte en cas d'arrét du systéme d'aspiration, aprés une éventuelle
temporisation adaptée a 'exploitation.

L'ensemble des installations susceptibles d’émettre des poussiéres inflammables dispose d'un systéme
d'aspiration centralisé avec mise a disposition du personnel d'une colonne de nettoyage raccordé a
cette installation.

1

CHAPITRE 3.2 - CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet
non prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.
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La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les
effluents en vue de leur traitement avant rejet {protection des filires 4 manches...).

Les ouvrages de rejet doivent permetire une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a I'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
éventuel, par lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel gu’il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum Pascension
des gaz dans 'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalise
suivant les régles de Iart lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz
dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des regles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet
sont repris ci-aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permetire des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniere a étre aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter
lintervention d’organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de . ) .
conduit Installations raccordées Type de pollution
1 Séchoir au gaz naturel Poussiéres, NOy, COz
2 Cyclone Poussiéres

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Conduit n® Hauteur . -
Débit nominal en Nm¥h “\_lltegse mini
d'éjection en m/s

en m par rapport au sol
1: 15,95 71740 8,186

12,95 sortie case a poussiéres

2: (7.89 m en sortie du cyclo- 26000 _

filtre)

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés a des conditions normalisées de
température (273 kelving) et de pression (101,3 kilopascals} apres déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS ET DES FLUX DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES

Article 3.2.4.1. Installations de dépoussiérage

Les effluents respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-aprés selon le flux horaire. Dans le
cas ol la poussiére est émise par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables a chaque rejet
canalisé sont déterminées en fonction du flux total de F'ensemble des rejets canalisés et diffus.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté a des conditions
normalisées de température (273 kelvins) et de pression {101,3 kilos pascals) aprés deduction de la
vapeur d'eau (gaz secs). lLes concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou
milligramme(s) par métre cube rapporté aux mémes conditions normalisées.
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| ‘ Paramétres i T Rk Vaieurs ||mites ) B : i S | ._ COndU]t r_}" 2 .

Flux horaire inférieur ou égal a 1 kg/h 100 mg/m?®

Poussiéres tofales
‘ Flux horaire est supérieur & 1 kg/h 40 mg/m?*

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 - PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélevements d'eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux
exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Prélévement maximal annuel (m?®)

Réseau public 90

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des
installations pour limiter les flux d’eau.

Les installations de prélévements d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totaliseur de la quantité
prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre
eventuellement informatisé.

Toute modification dans les conditions d’alimentation en eau de I'établissement doit étre portée 4 la
connaissance de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT ‘

Article 4.1.2.1. Protection des eaux d’alimemniation

Les systemes de disconnexion équipant le raccordement a une nappe d'eau ou au réseau public de
distribution d’eau potable, en application du code de la santé publique, destiné a éviter en toute
circonstance le retour d'eau pouvant étre polluée doivent étre vérifiées réguliérement et entretenus.

CHAPITRE 4.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu a l'article 4.3.1 ou non
conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A Pexception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguli@rement mis a
jour, notamment apres chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la disposition de
linspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :
- ['origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de lalimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire...),
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- les secteurs collectés et les réseaux associés,
- les ouvrages de toutes sortes {vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute
nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniere a étre curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a lintérieur de
I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A I’ETABLISSEMENT

Les effluents agueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1, Isolement avec les milieix

Un systéeme permet l'isolement des réseaux d’assainissement de ['établissement par rapport a
'extérieur, Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et/ou a partir d’'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 - TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d’étre polluées

- les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, les eaux polluées lors d’'un accident ou d'un
incendie (y compris les eaux utilisées pour I'extinction),

- les eaux domestigques, les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches.

|'établissement ne génere pas d’saux polluées ou lorsqu’il en génére, celles-ct sont éliminées comme
des déchets.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles resultant du rassemblement des
effluents normaux de ['établissement ou celles nécessaires a la bonne marche des installations de
traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s} d'eaux souterraines ou vers les milieux
de surface non visés par le présent arrété sont interdits.




. 14/35
ARTICLE 4.3.3, CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.3.1. Conception —rejet dans le milieu naturel

Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére a réduire autant que possible la
perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de
Feau a proximité immédiate et a I'aval de celui-ci.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de I'Etat
competent.

Article 4.3.3.2. Aménagement
4.3.3.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélévement d’échantillons et des
points de mesure (température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d’organismes extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la police de Peau, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

43322 Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & I'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de
maniere a ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval
et que l'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.3.3. Traitement des eawux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées sont traitées dans une noue enherbée, avant rejet vers
un bassin d'infiltration. La noue enherbée est constituée d’'un bassin étanche, avec un substrat
végétalise.

L'etanchéité du bassin fait Fobjet d’'une surveillance par I'exploitant. Notamment, 'exploitant surveille
que la végétation ne contient pas de plantes racinaires susceptibles d’'endommager la géomembrane.

En cas d'effluents non conformes, ceuix-ci sont évacués, avec en tant que de besoin le substrat végétal,
conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 du présent arrété.

ARTICLE 4.3.4. CARACTERISTIQUES GENERALES DE I’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le
bon fonctionnement des ouvrages.

les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : inférieure a 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif
de la zone de melange inférieure & 100 mg Pt/

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui
présentent les caractéristiques suivantes :
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Point de rejet vers le milieu récepteur
codifié par ie présent arrété

3

Situation

Centre du site

Est du site

QOuest du site, & coté du
hatiment de stockage

Coodonnées Lambert

X=149156566.32 m
Y=6155127.57m

X=1491643.29 m
Y=6165146.45 m

X=1491441.56 m
Y=6165086.29 m

Nature des effluents

Eaux usées
domestiques

Eaux non
susceptibles d’étre
polluées : eaux de
toiture des silos et
eatx de toiture du

local technique,
mélangées avec
eaux pluviales de
voirie susceptibles

d’étre polluées

Eaux piuviales de
toiture du hangar

Exutoire du rejet

Infiltration sols

Infiltration sols

Infiltration sols

Traitement avant rejet

Fosse toutes eaux
puis filtre

| drainante de 700 m®

Noue enherbée

le long de vole coté
Sud, équipée d'une
vanne de
sectionnement

Sans

Milieu naturel récepteur ou Station de
traitement collective

Infiltration sous
espaces verts

Bassin d'infiltration
de 100 m? au sud est
du site

Citerne d'environ 40 m?,
puis infiltration dans les
sols

Conditions de raccordement

ARTICLE 4.3.6. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.3.7. EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

Tous les ouvrages de collecte et de traitement sont dimensionnés pour accepter les effets d’'une
précipitation au moins décennale. |l est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de
collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'éire
pollués.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 et 3 (cf. repérage du rejet a I'article 4.3.5)
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TITRE 5 DECHETS

CHAPITRE 5.1 - PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE. LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et
I'exploitation de ses instaliations pour :

- en priorite, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
reemploi, diminuer les incidences globales de ['utilisation des ressources et améliorer lefficacité
de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans ['ordre :
a) la preparation en vue de la réutilisation ;
b} le recyclage ;
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur 'environnement et la

santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires a disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
l.es déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a R. 543-15 et R. 543-40 du code
de Penvironnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches
et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou
tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. :

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a R. 543-72
du code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de larticle R. 543-131 du
code de 'environnement.

Les pneumatiques usages sont gérés conformément aux dispositions de 'article R. 543-137 4 R. 543-
151 du code de I'environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations d’elimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les dechets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et fraités selon les dispositions
des articles R. 543-195 a R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiére adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un lessivage par des
eaux metéoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs)
pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
realisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et
des eaux météoriques souillées.
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ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A ’EXTERIEUR DE ’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés aux articles
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

[l s’assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A I’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
I'établissement est interdit.

lLe mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec
des déchets non dangereux et fe mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou
produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE §.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a 'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers 'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
a l'article R. 541-45 du code de 'environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non dangereux) respectent les dispositions des
articles R. 541-49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de I'environnement relatifs a la collecte, au
transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par
I'exploitant, est tenue a la disposition de 'inspection des installations classées.

L'importation ou I'exportation de déchets {(dangereux ou non) ne peut étre réalisée gu'aprés accord des
autorités compétentes en application du réglement (CE) n°® 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont [es suivantes :

Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
02 03 99 Déchets issus du nettoyage de céréales et poussidres issues du systéme
d’aspiration des installations
Déchets non dangereux | 02 01 10 Ferraille
1501 01 et02 Emballage/Papier
150103 Bois
Déchets dangereux* 02 03 05* Eaux chargées d’hydrocarbures

* déchets dangereux

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
Forigine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre [a santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci,
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Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations relevant du livre V — tifre | du Code de I'Environnement, ainsi
que les regles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
émises dans {'environnement par les installations classées sont applicables,

Les moteurs principaux, élévateurs et transporteurs, disposent d’'un paramétrage avec un programme
qui suivant lintensiteé absorbée arréte 'appareil lorsque Iintensité de marche a vide est atteinte. Par
ailleurs, les ventilateurs sont munis de caissons d’insonorisation.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de 'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 - NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’KMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée. ‘

Niveau de bruit ambiant existant dans les Emergence admissible Emergence admissible pour la
zones a émergence réglementée (incluant | pour la période allantde 7 période alfant de
le bruit de I'etablissement) haz22 h,' sauf dllr‘n'anches 22 h a7 h, ainsi que les dimanches
et jours fériés . e
et jours fériés

Superieur a 35 dB(A) et inférieur ou égal a 6 dB(A) 4 dB(A)
45 dB (A)

Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones a émergence réglementée sont définies sur le plan du dossier de demande d'autorisation susvisé.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D’EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée ;

Période de jour Période de nuit
Points de mesures Allant de 7h a 22h, Allant de 22h & 7h,
{sauf dimanches et jours fériés) {(ainsi que dimanches et jours fériés)
Limites de propriété du site 70 dB(A) 60 dB(A)

ARTICLE 6.2.3. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des régles technigues
annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans I'environnement par les installations classées.
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ARTICLE 6.2.4. SURVEILLANCE DES EMISSIONS SONORES

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la
valeur de I'émergence générée dans les zones a emergence reglementée. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuces
dans des conditions représentatives du fonctionnement de llinstallation sur une durée d'une demi-heure
au moins.

Cette mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en
service des installations (au moment de laquelle la ventilation aura été changée et le cyclone existant
remplacé comme l'exploitant s’y est engagé), et au moins tous les trois ans par une personne ou un
organisme qualifié.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 - GENERALITES

ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilite, les parties de [linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceplibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'envirocnnement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 7.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents lui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans linstallation, en particulier les
fiches de données de sécurité.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan géneéral des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services
d’incendie et de secours et de l'inspection des installations classées, y compris en cas de perte d'utilité

électrique..

U'exploitant s’assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux
d’humidité, température, etc.) n'entrainent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques
d’auto-échauffement.

La température des produits stockés susceptibles de fermenter est contrdlée par des systémes de
surveillance appropriés et adaptés aux installations et correctement répartis. Dans ce cas, les relevés
de température donnent lieu 3 un enregistrement.

ARTICLE 7.1.3. PROPRETE DE L’INSTALLATION

Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés réguliérement des poussiéres recouvrant le
sol, les parois, les chemins de cables, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et
toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les
procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu & la disposition de
Finspection des installations classées.

Le nettoyage est réalisé a I'aide d'appareils qui présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires
pour éviter Iincendie et 'explosion. L utilisation de balais ou d’air comprimé ne se produit qu'a titre
exceptionnel et fait 'objet de consignes particuliéres.
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ARTICLE 7.1.4. CONTROLE DES ACCES

Les installations sont efficacement clbturées sur la totalité de sa périphérie et des panneaux signalent
I'interdiction de pénétrer a l'intérieur du site pour les personnes non autorisées. Les voies d'acces sont
fermeées par portails fermés a clé en dehors des heures de fonctionnement de I'installation.

Toute personne étrangére a I'établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

Les chauffeurs des véhicules ne doivent pas pénétrer dans les installations de stockage et dans ia tour
de manutention, Cette interdiction est signalée par panneaux a I'entrée des locaux.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'a la connaissance
permanente des personnes présentes dans I'établissement.

ARTICLE 7.1.5. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & I'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté
et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les
engins des services d’'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

La vitesse est limitée a 30 km/h a Fintérieur du site et cette obligation est rappelée par des panneaux de
signalisation.

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
— largeur de la bande de roulement : 3,50 m
— rayon intérieur de giration ;: 11 m
— hauteur libre ;: 3,50 m
— resistance a la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.1.6. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant assure le maintien dans le temps et les performances de Pensemble des mesures
techniques et organisationnelles définies dans I'étude de dangers propres & réduire la probabilité
d'occurrence, la cinetique, l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents potentiels.

Pour les phénoménes dangereux étudiés dans I'étude de dangers, les mesures de maitrise des risques,
techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans 'étude de dangers visée et les documents
associés, ont une cinétique de mise en ceuvre en adéquation avec celle des événements a maitriser,
sont efficaces, testees et maintenues de fagon a garantir la pérennité de leur action.

Les paramétres relatifs aux performances de ces mesures de maitrise des risques sont définis et suivis,
leurs dérives détectées et corrigées.

L'exploitant met a disposition de linspection des installations classées I'ensemble des documents
permettant de justifier du respect des critéres détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :

— les programmes d'essais périodigues de ces mesures de maitrise des risques,
- les résultats de ces programmes,

— les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maitrise
des risques.

CHAPITRE 7.2 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

ARTICLE 7.2.1. COMPORTEMENT AU FEU

Les dispositions constructives suivantes permettent de malitriser la propagation des risques incendie et
explosion :

» Structures porteuses de classe A1 (incombustible),
* Aucune capacité de stockage dans la tour de manutention,
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= Absence de communication entre les cellules,
» Chambre a poussiéres extérieure aux silos,
+ Aire de chargement / déchargement extérieure aux silos.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus a la disposition de
linspection des instaliations classées.

Ces dispositions s’appliquent aux deux cellules de 3 496 m® mentionnées a l'article 1.1.1 du présent
arrété

ARTICLE 7.2.2. PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

Tout local administratif doit étre éloigné des capacités de stockage et des tours de manutention. Cette
distance est de 25 m pour les silos verticaux.

On entend par local administratif, un local ol travaille du personnel ne participant pas 4 la conduite
directe de [installation (secrétaire, commerciaux...).

Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de I'installation (vestiaires, sanitaires,
salles des commandes, poste de conduite, et de pesage...) ne sont pas concernés par e respect des
distances minimales fixées au 1% alinéa du présent article.

ARTICLE 7.2.3. ACCES ET PROCEDURE IV ALERTE

Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions doivent étre prises afin que les
personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accés aux
instailations (cl6ture, panneaux d'interdiction de pénétrer, eifc).

Les dispositifs doivent permettre l'intervention des services d'incendie et de secours et ['évacuation
rapide du personnel.

ARTICLE 7.2.4. MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS

Sans préjudice des dispositions du présent arrété, les silos de stockage de produits organiques
susceptibles de dégager des poussiéres inflammables doivent respecter les dispositions de l'arrété
ministériel du 29 mars 2004 modifié.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé a l'application des consignes
d’exploitation et des consignes de sécurité.

Article 7.2.4.1. Events et surfaces soufflables

Conformément a l'étude de dangers, les volumes des batiments et les sous-ensembles (filtres,
équipements de manutention...) exposés aux poussiéres et présentant des risques d’explosion sont
munis des dispositifs suivants permettant de limiter les effets d'une explosion.

Dimension des surfaces | Pression statique Nature des surfaces
Localisation soufflables disponibles d'ouverture
(et calculées)

Téle Aluzinc fixés par des
boulons et des rondelles. Sur
Cellules 2 622 t (en projet) 92 m? (78 m?) 24 mbar certaines nervures, les vis
acier sont remplacées par

des vis en plastique

. Ensemble du toit — acier
2 2
Cellules 2 010 t (existante) 170 m* (69 m?) 113 mbar galvaniss

Nombre de boulons moindre

Cellules 1 407 t (existante) 120 m* (49 m?) 5 mbar fragilisant la fixation de ia tdle
— acier galvanisé

Ces dispositifs sont conformes aux préconisations de I'étude de dangers du site. L'exploitant s’assure
de leur efficacité et de leur pérennite.
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L.a galerie sous-cellule exclut tout risque d’explosion du fait de I'absence de transport de grain a lair
libre.

Si des modifications interviennent sur I'une des structures ou équipements, 'exploitant doit démontrer
l'efficacité des nouveaux dispositifs de protection, notamment pour garantir une surface éventable ainsi
qu'une pression d'ouverture équivalente.

L'exploitant met en place les dispositifs nécessaires pour ne pas exposer de personne a la flamme
sortant des évents ou des surfaces soufflables en cas d'explosion. Ces surfaces sont orientées vers des
zones non fréquentées par le personnel sauf impossibilité technique.

Surfaca léghes Zone
Events soulflabic

d'explosion \ / &'zxplosion
J | I / Lm w&
L 10T

Events

awverte

r;\[ 1.4077 |} 1. 407F 14077
§‘
l / Gaine de
Porte o
venliiotion

4 Poric dignche

Gaine de

veatilation |

Gaine de

venliiokion

Paries

dtanches gtanche

Coffieholis

Troppes de venfilation ) .

¢ § - - cuvert 'Erﬂp;.m: ce venfioficn
muainfenves termées o - Ch fomies ol
cellule non venkilée Trappes de venfisiion moin enlex c—r‘ma-e__. st
maintenues fermées 5 sellute non ventlde

cellule non venilde

Schéma de |a localisation des évents :

Article 7.2.4.2. Découplage

Lorsque ia technique le permet, et conformément a l'étude de dangers réalisée par 'exploitant, les
sous-ensembles sont isolés par lintermédiaire de dispositifs de découplage. Ces dispositifs sont
dimensionnés de maniére a résister & une explosion primaire débutant dans F'un des volumes adjacents.

Un clapet anti-retour est installé entre le filtre et les réseaux afin d’empécher toute propagation d'une
explosion de fa benne a poussiéres

Les communications entre volumes sont limitées. Les ouvertures pratiquées dans les parois intérieures
pour le passage des matériels doivent étre aussi réduites que possible.

L'exploitant s’assure de l'efficacité et de la pérennité des découplages mis en place :

Volume A Volume B Nature du découplage

Tour de manutention

Cellules de stockage et boisseaux

Transporteur a chafne
d’ensilage {ne propage pas
Fexplosion)

Tour de manutention

Galerie sous cellule

Portes — résistance > 100 mbar

Galeries sous-cellules

Cellules de stockage

Trappes de ventilation s’ouvrant
vers la galerie

Galerie sous-celiule Centre

Galerie sous-cellule Cuest

Portes — résistance > 100 mbar

L'ensemble des ouvertures communicant avec les galeries inférieures (portes et trappes de visite des
cellules) est fermé pendant les phases de manutention.
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Les découplages sont réalisés pour empécher la propagation d'une explosion primaire depuis la tour de
manutention (volume A) vers I'un des volumes B identifiés. Les moyens mis en ceuvre respectent cet
objectif (sens d'appui des tdles sur les structures des batiments, sens douverture des pories et
trappes).

Lorsque le découplage comprend ou est assuré par des portes, celles-ci sont maintenues fermées, hors
passages, au moyen de dispositifs de fermetures mécaniques capables de résister a une surpression
de 100 mbar. L'obligation de maintenir les portes fermées doit a minima étre affichée.

Article 7.2.4.3. Prévention des risques d’explosion et mesures de protection

L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux silos et aux produits, permettant de
limiter la probabilité d'occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des dispositions du
code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Dans les locaux de I'établissement susceptibles d'étre a I'origine d’incendies notamment lorsqu'ils ont
été identifiés dans I'étude de dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, doivent
étre conformes aux prescriptions de Farticle 422 de la norme NF C 15-100 relative aux locaux a risque
d’incendie.

Le silo est efficacement protégé contre les risques liés aux effets de I'électricité statique, des courants
vagabonds et de la foudre.

les appareils et systemes de protection susceptibles d’étre a l'origine d'explosions notamment lorsqu’ils
ont été identifiés dans I'étude de dangers, doivent au minimum :

— appartenir aux catégories 1D, 2D ou 3D pour ie groupe d'appareils i {la letfre "D" concernant les
atmosphéres explosives dues a la présence de poussiéres) telles que définies dans le décret n°96-1010
du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en
atmosphere explosible,

— ou disposer d’une étanchéité correspondant a un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes
"protégées contre les poussiéres " dans le cas de poussiéres isolantes, norme NF 60-529), et posséder
une température de surface au plus egale au minimum : des 2/3 de la température d’'inflammation en
nuage, et de la température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75°C.

L'exploitant doit tenir 4 la disposition de linspection des installations classées un rapport annuel. Ce
rapport est constitué des pieces suivantes ;

—lavis d’'un organisme compeétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de
I'électricité statique et des courants vagabonds ;

—lavis d’'un organisme compeétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé
aux dispositions du présent arrété.

Un suivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport doit &tre tenu 3 la disposition de
'Inspection des installations classées.

Le silo ne doit pas disposer de relais, d'antenne d'émission ou de reception collective au niveau de ses
toits, excepté si une étude technique justifie que les équipements mis en place ne sont pas sources
d’amorgage d'incendie ou de risque d’explosion de poussiéres. Les conclusions de cette étude doivent
étre prises en compte dans I'étude prealable relative a la protection contre la foudre.

Article 7.2.4.4. Autres mesures

7.2.4.4.1 Mesures de Prévention :
Le nettoyage des installations est réalisé aussi souvent que nécessaire pour éviter un empoussiérement
pouvant conduire a une explosion. L'exploitant privilégie le nettoyage par aspiration fixe.

Lorsque des travaux sont nécessaires dans des zones a risque d'explosion, les installations de
manutention concernées sont arrétées.

Les trappes des cellules sont systématiquement fermees avec I'espace sous cellule en I'absence de
ventilation.

les cellules de stockage font l'objet de verification périodiques par I'exploitant : structures, murs, parois.
Ces vérifications sont tracées sur un registre tenu a la disposition de l'inspection des installations
classees.
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. 7.2.4.4.2 Mesures de Protection :
Les celiules de 2 010 t (existantes) sont équipées d’une toiture résistante & une surpression de 113

mbar.
Le transporteur a chafne installé en galerie sous cellule est capoté et asservi au systéme d’'aspiration.

ARTICLE 7.2.5. NETTOYAGE DES LOCAUX

Le nettoyage est réalisé a 'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. Des repéres peints sur le sol
et judicieusement placés servent a évaluer le niveau d’'empoussieérement des installations.

'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éviter toutes fuites de poussiéres, et, en cas de
fuite, pour les résorber rapidement.

En periode de collecte, I'exploitant doit journellement réaliser un contréle de 'empoussiérement des
installations, et, si cela s’avere nécessaire, redéfinir éventuellement la fréquence de nettoyage.

ARTICLE 7.2.6. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

L'exploitant établit une liste exhaustive des moyens de Iutte contre I'incendie et de leur implantation sur
le site. Ces equipements sont conformes aux normes et aux réglementations en vigueur, maintenus en
bon état, repérés et facilement accessibles en toutes circonstances.

Ces moyens comprennent notamment :

* une reserve incendie aménagée de 120 m?®, située a l'entrée du site, référencée par le SDIS,
avec une colonne fixe d’aspiration adaptée

* une réserve d'appoint de 40 m? référencée par le SDIS
» des extincteurs homologués appropriés aux risques en nombre suffisants et judicieusement
répartis.

Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon
état de marche. Les équipements doivent faire ['objet de vérifications périodiques au moins une fois par
an. L'exploitant doit pouvoir justifier auprés de I'inspection des installations classées de I'exécution de
cette vérification.

Des procédures d'intervention sont rédigées et communiguées aux services de secours. Elles doivent
notamment comporier .

—le plan des installations avec indication des phénoménes dangereux (incendie, explosion, etc.)
susceptibles d'apparaitre ;

—les mesures de protection définies a larticle 10 de l'arrété ministériel du 29 mars 2004
suUsvisé ;

—-les moyens d'alerte interne et des services d'incendie et de secours et de lutte contre
incendie, y compris en dehors des heures ouvrables ;

— les moyens d'alerte du gestionnaire de la voie ferrée ;

— les dispositifs destinés a faciliter lintervention des services d'incendie et de secours :

— les strategies d’intervention en cas de sinistre ;

— et le cas échéant, la procédure d'intervention en cas d’auto-échauffement.

Le personnel y compris intérimaire et saisonnier est entrainé & l'application de ces procédures ainsi qu’a
la mise en osuvre des moyens de lutte contre l'incendie en place sur le site.

ARTICLE 7.2.7. MESURES DE PREVENTION VISANT A EVITER UN AUTO-ECHAUFFEMENT

L'exploitant s’assure que les conditions de stockage des produits en silo (durée de stockage, taux
d’humidité...) n'entrainent pas de fermentation risquant de provoquer des dégagements de gaz
inflammables. Chaque unité dispose d'un nombre suffisants de sondes thermométriques fixes. les
sondes mobiles peuvent equiper certaines installations difficiles a équiper mais font I'objet d'une
surveillance spécifique par le personnel a 'aide d'une consigne de sécurité.
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Les boisseaux d'expédition dont le volume est inférieur a 150 m® ne sont pas équipés de sondes
thermometriques sous réserve d’un stockage de courte durée.

le relevé des températures est périodique, seton une fréquence déterminée par exploitant, et consigné
dans un registre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Les sondes thermométriques fixes reliées 4 un poste de commande sont équipées d'un dispositif de
déclenchement d'alarme en cas de dépassement d’un seuil prédéterminé. En cas d’élévation anormale
de la température ou de température anormalement élevée, I'exploitant est tenu d'informer au plus vite
les services de secours.

L'exploitant doit s'assurer de la pérennité et de I'efficacité dans le temps de ces sondes.

Des rondes regulieres, selon une fréquence définie par I'exploitant, sont assurées par le personnel pour
détecter un éventuel incendie, auto-combustion ou fermentation.

L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires afin d'éviter les infiltrations d’eau susceptibles de
pénétrer dans les capacités de stockage.

Les produits doivent étre contrélés en humidité avant ensilage et éventuellement aprés séchage de
fagon a ce gqu'ils ne soient pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité.

ARTICLE 7.2.8. PREVENTION DES RISQUES LIES AUX APPAREILS DE MANUTENTION

Les appareils de manutention sont munis des dispositifs visant & détecter et stopper tout
fonctionnement anormal de ces appareils qui pourrait entrainer un éventuel échauffement des matiéres
organiques présentes. En particulier, les dispositifs suivants sont installés :

Mesures de prévention — Détecteurs de

Equipements dysfonctionnements

*  Détecteur de surintensité moteur
+  Détecteur de bourrage
3 s *  Controleur de rotation
Transporteurs a chaines
* Contréleurs de déport de bandes

. Equipement relié au dispositif d’aspiration (double
asservissement)

*  Protection thermique du moteur
*  Paliers extérieurs

*  Détecteur de surintensité moteur
*  Contrdleur de rotation

* détecteur de bourrage

Elévatours *  Contréleur de déport de sangles
» Sangles antistatiques ¢t non propagatrices de la
flamme
»  EBquipement relié au dispositif d’aspiration (double
asservissement)
«  Equipement relié 4 la terre
Boisseaux *  Sondes de niveau
Appareils Nettoyeur *  Aspiration des poussiéres
Séparateur *  Détecteur de surintensité moteur

Si des modifications interviennent sur I'un de ces dispositifs, I'exploitant doit démontrer I'efficacité des
nouveaux dispositifs et leur niveau de sécurité au moins équivalent.
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l'exploitant établit un programme d’entretien de ces dispositifs, qui spécifie la nature, la fréquence et la
localisation des opérations de contréle et de maintenance a effectuer par le personnel. Le suivi et les
travaux réalisés en application de ce programme sont consignés dans un registre tenu a la disposition
de l'inspection des installations classées.

Les détecteurs d'incidents de fonctionnement arrétent l'installation et les équipements situés en amont
immédiatement. L'installation ne peut étre remise en service qu'aprés intervention du personnel pour
remédier a la cause de lincident.

L'état des dispositifs d’entrainement, de rotation et de soutien des élévateurs et des transporteurs et
I'état des organes mécaniques mobiles est contrélé a une fréquence adapiée déterminée par
Fexploitant, et au moins annuellement. Les résultats de ce contréle sont consignés dans un registre tenu
a la disposition de linspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.9. SYSTEME D’ ASPIRATION

Le nettoyeur et les installations de manutention scnt liés a un systéme d'aspiration permettant de
récupérer les poussiéres. Un premier ventilateur, de débit nominal 10 000 Nm®h est relié au nettoyeur.
Un deuxigme ventilateur, de méme débit, est relié au réseau de manutention.

Les dispositifs d’aspiration sont raccordés a un systeme de filtration de type cyclone de filtration, avec
rejet de I'air épuré orienté a 'extérieur des installations, disposé au-dessus de la chambre a poussiéres
fermée située derriére les silos. Le filtre doit permettre [e traitement de 2 tonnes de poussiéres par
heure. Le filire est protégé du risque explosion par des évents.

Un clapet anti-retour est instalié entre le flire et les réseaux de nettoyage et de manutention afin d'éviter
toute propagation d'une éventuelle explosion.

Une mesure des débits d’air est réalisée au moins une fois par an afin de contréler le maintien de
I'efficacité du systéme de dépoussiérage.

En cas de changement du dispositif, celui-ci doit présenter a minima les caractéristiques citées
précédemment.

Le systéme d’'aspiration est correctement dimensionné en débit et en lieu d'aspiration.

ARTICLE 7.2.10. INSTALLATIONS DE SECHAGE

Article 7.2.10.1. Régles générales d'aménagement pour les installations nouvelles

Les nouveaux séchoirs sont implantés a au moins 10 métres des installations contenant des substances
combustibles ou inflammables (silos, entrepdts de produits phytosanitaires, dépdts d’engrais solides ...).
A défaut de satisfaire a cette obligation d'éloignement lors de leur mise en service du séchoir, les
eléments de construction du séchoir doivent respecter les caractéristiques de comportement au feu
suivantes, vis-a-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesguels
la distance de 10 metres ne peut éire respectée :

+ parois, couverture et plancher haut REl 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;

« portes intérieures EI 30 {coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un
dispositif assurant leur fermeture automatique ;

» porte dennant vers 'extérieur El 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.

Ces dispositions deviennent également applicables aux séchoirs en cas maodification des installations
correspondantes {séchoirs ou stockages des grains).

L'entrée des gaines d’aspiration d’air neuf est située loin des zones empoussiérées (aires des fosses de
réception...).

Article 7.2.10.2, Régles d’exploitation

Pour le séchoir existant, 'exploitant met en place toute mesure technique permettant de limiter la
température de séchage maximale de 105 °C, pour une puissance thermigue nominale restant
inférieure a 2MW. l'exploitant est a tout moment capable de justifier du non-dépassement de la
température de séchage et de la puissance thermique nominale de Finstallation. L.es mesures
technigues mises en place pour la limitation de la température de séchage et de la puissance nominale
sont intégrées dans le programme d’entretien, contréle et maintenance visé a 'alinéa suivant.
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Les installations font Fobjet d’'un programme d’entretien, de contréle et de maintenance (automatismes,
régulation, brdleurs, ventilateurs, systémes d'extraction des grains ...) décrit par une procédure
spécifique qui mentionne notamment la fréquence de ces opérations. Le suivi et les travaux réalisés en
application de ce programme sont consignés dans un registre tenu a la disposition de l'inspection des
installations classées.

A la fin de la campagne de séchage ou avant la mise en route du séchoir, il doit &tre procédé a un
nettoyage soigne de la colonne sécheuse et de ses accessoires (systémes de dépoussiérages,
caissons d’air, fourreaux, parois chaudes ...}. Ces opérations sont renouvelees chague fois que cela est
nécessaire notamment pendant la campagne de séchage, et si nécessaire lors d’'un changement de
produits a sécher, notamment les cléagineux.

Sauf impossibilité, les céréales ou les grains & sécher sont préalablement nettoyés de fagon correcte
avant leur introduction dans le séchoir. Les impuretés telles que rafles, feuilles, débris, végétaux, sont
éliminées par un émotteur — épurateur et, si nécessaire, par un nettoyeur — séparateur d’'une capacité
de traitement adaptée a la capacité de séchage. Les produits susceptibles d'étre en cours de
fermentation ne sont pas introduits dans les séchoirs.

En phase de séchage, ia surveillance du bon fonctionnement des installations doit étre assurée en
permanence par un personnel présent sur le site, formé 3 la conduite du séchoir et connaissant les
procédures y afférentes (mise en route ou remise en route, et arrét du séchoir). Ce personnel dispose
également d’'une bonne connaissance des procédures de sécurité, et notamment des consignes en cas
d'incendie, ainsi que des moyens d’alerte et d'intervention, y compris en dehors des heures ouvrables.
L'ensemble des procédures et consignes sont mises & jour et disponibles au poste de conduite.

Une procédure définie les mesures a prendre en cas d'arrét de plusieurs heures du séchoir non vidé
(arrét de nuit par exemple) sans présence permanente de personnel de surveillance : maintien de la
ventilation, extraction périodique des grains, ronde de surveillance, report d'alarme des températures...

Article 7.2.10.3. Equipement des installations

Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des équipements et utilités essentiels dans la
conduite du séchoir est contrélé périodiqguement par I'exploitant conformément a une procédure
specifique, avec enregistrement des paramétres suivants tenu & la disposition de Finspection des
installations classées :

— pression de gaz,

— présence de flamme,

— ventilation,

— niveaux de la réserve de grains,

- extraction des grains,

— températures d’air neuf, d’air use et des produits,

— pression circuit air comprimé,

— débits d’air.
Tout ecart par rapport aux conditions normales de marche des installations doit faire I'objet d’'un
signalement a 'opérateur, voire d’une mise en sécurité du séchoir par asservissement automatigue. Les
organes de sécurité associés a ces contrfles sont a sécurité positive. Leur mauvais ou non

fonctionnement est signalé par une alarme ou empéche le fonctionnement du séchoir. La mise en
sécurité du séchoir comporte au moins les opérations suivantes : arrét des brileurs, des ventilateurs et

fermeture des volets d'extraction d’air.

En cas d'installation nouvelle, le séchoir est muni de sondes permettant de contréler la température de
Fair usé et de détecter un début d'incendie. Ces sondes sont associées a des seuils d'alarme
commandant une alerte {1 seuil d’'alarme) et 'arrét du séchoir (2°™ seuil d’alarme). Elles doivent étre
correctement réparties et disposées en quantité suffisante. Le défaut de fonctionnement de plus d'une
sonde par volume indépendant ne doit pas permetire le maintien en service du séchoir.

Les médias filtrants sont a structure métalligue.

Dans les installations alimentées en combustible gazeux, les brlleurs gaz sont installés avec les
sécurités nécessaires conformément a la norme en vigueur NF EN 746.2, comportant a la fois
sectionnement, contrble d'étanchéité et pressostats maxi et mini sur toutes les régulations.
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La coupure de lalimentation en gaz sera assurée par une vanne de coupure manuelle de gaz sur
alimentation du brdleur, et deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite
d’alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune a des capteurs de détection de gaz dans le
local abritant le séchoir, et un pressostat. Toute la chaine de coupure automatique (détection,
transmission du signal, fermeture de ['alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position
ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personne! d’exploitation.

Les capteurs de détection de gaz dans le local séchoir peuvent, par dérogation a la régle définie ci-
dessus, ne pas étre installés sur justification de Pexploitant, par exemple lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

» l'alimentation en gaz est systématiquement coupée au moyen de la vanne manuelle (vanne de
police) des 'arrét du séchoir {y compris pour quelques heures) et une consigne connue du
personnel encadre cette mesure,

» le séchoir est implanté dans un local largement ventilé et le calcul d’'une fuite de gaz met en
évidence que la concentration en gaz inflammables en largement inféricure a la limite inférieure
d'explosivité.

Les tuyauteries gaz sont repérées sur toute leur longueur, notamment par leur couleur jaune orangé.
Elles sont correctement protégées contre les chocs, la corrosion, les agressions de véhicules, bennes
relevées ...

Article 7.2.10.4. Protection incendie

Des passerelles, escaliers correctement aménages permettent un acces facile et en toute sécurité a
tous les niveaux du séchoir. Les accés sont réalisés par de farges portes et un éclairage est si
nécessaire mis en place. Cette disposition s’applique aux installations nouvelles ou lors de rénovation.

Des dispositifs telles que trappes ou vannes coupe grain permettent d'éviter la transmission d'un
incendie depuis le séchoir vers les silos, via les équipements de manutention des céréales qui
alimentent les séchoirs.

Le grain présent dans la colonne de séchage de chaque séchoir doit pouvoir étre évacué rapidement en
cas d’incendie ou d'échauffement anormal par un dispositif adapté vers une aire extérieure ou un
stockage permettant Pextinction (arrét de l'aspiration de ia manutention, arrosage au niveau du
transporteur de reprise, stockage en tas). Une consigne de I'exploitant définit ce type d'intervention.

ARTICLE 7.2.11. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les dispositions de l'arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises a autorisation et
notamment sa section lll relative aux dispositions relatives a la protection contre la foudre de certaines
installations classées s’appliquent . Notamment, I'exploitant dispose d’'une analyse du risque foudre
(ARF) réalisée, par un organisme compétent afin d'identifier les équipements et installations dont une
protection doit étre assurée. L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément
a la norme NF EN 62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

En fonction des résultats de 'ARF, une étude technigue est réalisée au plus tard deux ans aprés la
realisation de I'ARF, par un organisme compétent, définissant les mesures de prévention et les
dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur
maintenance.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisés,
par un organisme compétent au plus tard 2 ans apres la réalisation de 'ARF.

La vérification des protections fait 'objet d’'une vérification compléte par un organisme compétent
distinct de l'installateur au pius tard 6 mois aprés leur installation puis tous les 2 ans conformément a la
norme NF EN 62305-3.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une
vérification visuelle des dispositifs concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un
organisme compétent.
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CHAPITRE 7.3 - DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 7.3.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPILOSIBLES

Dans les parties de l'installation pouvant é&tre a 'origine d'une explosion, les installations électriques,
mecaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre
1996 modifie, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés & étre utilisés en atmosphére
explosible. Notamment, le plan de zonage en atmosphéres explosibles est tenu en permanence a jour
et I'affichage correspondant est réalisé au sein des différentes zones.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux installations et aux produits,
permettant de limiter la probabilité d’occurrence d'une explosion ou d'un incendie, sans préjudice des
dispositions du code du travail. Il assure le maintien dans le temps de leurs performances.

Dans les locaux de I'établissement susceptibles d'étre a l'origine d'un incendie identifiés dans I'étude de
dangers, les installations électriques, y compris les canalisations, sont conformes aux prescriptions de
Farticle 422 de la norme NF C 15-100, version novembre 2008.

Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de I'électricité statique,
des courants vagabonds et de la foudre.

lLes appareils et systémes de protection susceptibles d'étre a lorigine d'explosions, notamment
lorsqu'ils ont été identifiés dans I'étude de dangers, au minimum :

— appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils Il {la lettre « D»
concernant les atmosphéres explosives dues a la présence de poussiéres) telles que définies
dans le décret du 19 novembre 1996 ;

— ou disposent d'une eétanchéité correspondant a un indice de protection IP 5X minimum
{enveloppes « protégées contre les poussiéres » dans le cas de poussiéres isolantes, norme NF
60-529), et possédent une température de surface au plus égale au minimum : des deux tiers de
fa température d'inflammation en nuage, et de la température d'inflammation en couche de 5
mm diminuee de 75°C.

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport
est constitué des piéces suivantes :
- lavis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets
de I'électricité statique et des courants vagabonds ;
— lavis d’un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matérie!
utilisé aux dispositions du présent arrété.

Un suivi formalise de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu a la disposition de
Finspection des installations classées. Un programme de maintenance est mis en place, permettant de
prévenir ies sources d’inflammation d’origine mécanique.

ARTICLE 7.3.3. VENTILATION DES LOCAUX DANS LES ZONES EXPOSEES AUX POUSSIERES
INFLAMMABLES

L'exploitant met en place les mesures de protection adaptées aux installations permettant de limiter les
effets d'une explosion et d'en empécher sa propagation, sans préjudice des dispositions du code du
travail. [l assure le maintien dans le temps de ieurs performances.

Les lignes d'équipements de manutention (élévateurs, transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs,
séparateurs, broyeurs) sont au minimum rendues aussi étanches que possible et sont équipées d'une
aspiration ou sont mises en dépression, afin de fimiter les émissions de poussiéres inflammables. Dans
le cas ol l'etanchéité des équipements ne serait pas techniquement réalisable, d’autres moyens
techniques adaptés permettant de limiter les émissions de poussiéres peuvent étre autorisés par le
préfet aprés justification.
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Les effets des explosions et leur propagation sont rendus non possibles par :
— la mise en place de surfaces éventables ou un dimensionnement des équipements qui résiste a
'explosion ou la mise en place de dispositifs de suppression de I'explosion ;
— la mise en place d'un découplage permettant d’éviter que I'explosion ne se propage dans une
canalisation ou par une alimentation ou la pose d'un dispositif d’isolation de I'explosion.

Les transporteurs a bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.
CHAPITRE 7.4 - DISPOSITIF DE RETENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. RETENTION ET CONFINEMENT

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont fe volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

-~ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a :

—dans le cas de liquides inflammables, 50 % de |a capacité totale des flts ;

—dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des flis ;

—dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a 800
litres.

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a I'action
physique et chimique des fluides. ll en est de méme pour son dispositif d’obturation qui est maintenu
fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent &tre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention.

l.e stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
I'environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maconnée, ou
assimilés, et pour les liguides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

lil. Pour les stockages sont a l'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible des eaux pluviales
s'y versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
'hnomme ou susceptibles de créer une poliution de 'eau ou du sol est etanche et équipé de fagon a
pouvair recueilfir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'étre
pollués lors d’'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturei. Ce confinement peut étre réalise par des dispositifs internes a l'installation. Les dispositifs
internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de confinement inteme, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. Tout
moyen est mis en place pour éviter la propagation de lI'incendie par ces écoulements.

Les eaux d'extinction incendie pourront étre recupérées dans la galerie étanche de manutention et de
ventilation des cellules 1, 2, 3 et 4 (182 m?3), la galerie étanche de manutention et ventilation des cellules
5, 8, 7 et 8 (232 m®), la fosse étanche de 'élévateur (149 m?) et la stockage de la noue de rétention (116
m3?).

La manceuvre de [a vanne de sectionnement enfre la noue enherbée et le bassin d'infiltration est prévue
dans les procédures d’alerte. L'entretien de la vanne de sectionnement et sa manceuvrabilité sont
intégrés dans le plan d'entretien et de maintenance des dispositifs techniques du site.
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Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets appropriées.

CHAPITRE 7.5 - DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 7.5.1. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
Pinstallation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres a I'établissement n'ont pas l'accés libre aux installations.

ARTICLE 7.5.2. TRAVAUX

Dans les locaux a risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent étre effectués
qu'apres délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de
chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou
flamme) et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sant délivrés aprés analyse des risques
lies aux travaux et définition des mesures appropriées.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont
établis et visés par Pexploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le
« permis de feu» et la consigne particuliére relative & la sécurité de l'installation, sont signés par
I'exploitant et I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de [linstallation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait I'objet d'un
« permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

ARTICLE 7.5.3. VERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d'extinction, portes coupe-
feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage,
conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
egalement mentionnées les suites données a ces vérifications.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

= linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment linterdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d’incendie ou d'explosion ;

+ Tlinterdiction de tout brllage a l'air libre ;

« Pobligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;

* les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a
prendre pour 'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

* les procédures d’arrét d’'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides),

* les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;

+ les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte

* les moyens d’extinction a utiliser en cas d'incendie ;
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* la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de
létablissement, des services d’incendie et de secours, etc, y compris en dehors des heures
ouvrables

+ Tobligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d’accident ;
+ un plan d'intervention en cas d’accident

TITRE 8 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE LETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 - EPANDAGE

Les épandages non autorisés sont interdits

TITRE 9 — SURVEILLANCE DES XEMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 - PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Penvironnement,
l'exploitant definit et met en ceuvre sous sa responsabilite un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature
et la frequence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effels sur I'environnement.
L'exploitant décrit dans un document tenu a fa disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission a l'inspection des installations classées.

l.es articles suivants définissant le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure,
de paramétres et de fréquence pour les différentes émissions et pour [a surveillance des effets sur
I'environnement, ainsi que de fréquence de fransmission des données d’auto surveillance.

Ces mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére chargé de
Finspection des installations classées pour I'ensemble des paramétres considérés dans les articles
suivants. Dés réception des résulfats d'analyse, ces derniers sont adressés avec un rapport aux
services de I'inspection des installations classées.

Ce rapport traite au minimum de linterprétation des resultats de la période considérée (en particulier
cause et ampleur des écarts par rapport aux valeurs limites définies dans le présent arrété), des
éventuelles mesures comparatives, des modifications éventuelles du programme de surveillance et des
actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur I'outil de production, de fraitement des effluents, la
maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

ARTICLE 9.1.2. REMPLACEMENT DES MESURES PAR LES CONTROLES INOPINES

Les contrdles inopinés exécutés a la demande de Finspection des installations classées peuvent, avec
l'accord de cetfe demiére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 - MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE I’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLFE, 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQULS

Les mesures portent sur les rejets du conduit n°2 identifiés a I'article 3.2.2 du présent arrété, sur les
rejets de poussiére, une fois tous les 3 ans ou a la demande de l'inspection des installations classées,
Les mesures seront réalisées suivant [es normes en vigueur.
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ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.2.1. Fréquences, et modalités de Pauto surveillance de la qualité des rejets

Un contrble des eaux en sortie des points de rejef 2 et 3 identifiés a l'article 4.3.5 du présent arrété est
réalisée, avant infiltration dans les sols, a minima annueliement.

Les dispositions minimums suivantes sont mises en ceuvre :

" Paramétres | Valours imit [ Préwvements
MEST 100 mg/l instantané
DBOs 100 mg/l instantané
DCO 300 mg/l instantand
HCT 10 mg/l instantané

L'inspection des installations classées peut demander en cas de plaintes ou de doutes sur la conformité
des instalfations que des contréles ponctuels soient effectués par un organisme ou une personne
qualifiée. Les frais sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.3.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec
I'inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est
prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filiéres
d’élimination retenues.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Arficle 9.2.4.1, Mesures pdriodiques

Une mesure de Ia situation acoustique sera effectuée dans les trois mois suivant la mise en service des
installations (au moment de lagquelle la ventilation aura été changée et le cyclone existant remplacé
comme l'exploitant s’y est engagé) puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié. Ce
contréle sera effectué par référence au plan annexé au dossier de demande d'autorisation,
indépendamment des contrbles ultérieurs que l'inspection des installations cltassées pourra demander.

CHAPITRE 9.3 - SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures gu'il réalise en application du 9.2, notamment celles de son
programme d‘auto surveillance, les analyse et les interpréte. |l prend le cas échéant les actions
correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
I'environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de
ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait
apparaitre une dérive par rapport a 'état initial de 'environnement, soit réalisé en application de larticle
R. 512-8 Il 1° du code de Penvironnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de
surveillance, Pexploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en csuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant a rétablir la compatibilité entre
les milieux impactés et leurs usages.

CHAPITRE 9.4 - BILANS PERIODIQUES

GIDAF

Les résultats de l'auto surveillance visée a l'article 9.2.2.1, sauf impossibilité technigue, sont transmis
par 'exploitant par le biais du site Internet appelé GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto
surveillance Fréguentes).
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TITRE 10 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS — PUBLICITE -EXECUTION

ARTICLE 10.1.1. DELATS ET VOIES DE RECOURS

Conformément a i'article L.181-17 du code de I'environnement, la présente décision est soumise & un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de POITIERS dans les délais prévus a 'article R.181-50 du mé&me code :

1° Par le(s) pétitionnaire(s) ou exploitant(s), dans un délai de deux mois a
compter du jour ol ia décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
I'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois a compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R, 181-44 ;
b} La pubiication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICATION
En vue de l'information des tiers et conformément a l'article R,181-44 du code de 'environnement :
1% Une copie du présent arrété est déposée a la mairie de CISSE, et peut y &tre consultée ;

2° Une copie de cet arrété est affichée a la mairie de CISSE pendant une durée minimum d’un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé au
préfet.

3° L'arrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de l'article R. 181-38 ;

4° L'arrété est publie sur le site internet de la préfecture de la Vienne (rubriques « politiques publiques —
environnement, risques naturels et technologiques — instaltations classées — industrielles ») pendant
une durée minimale d'un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel
et de tout secret protege parla loi.

ARTICLE 10.1.3. APPLICATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vienne, le Maire de Cissé et le Directeur Régional de
IEnvironnement, de I'Amenagement et du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de I'exécution du présent arrété qui sera notifié a ;

* M. le Directeur de la société EURO-AGRI - 8, rue de la Gannerie 86170 CISSE

Et dont copie sera adressée :

* aux Directeurs Départementaux des Territoires, des Services d'Incendie et de Secours, au
Directeur General de I'Agence Régionale de Santé et & la Directrice Régionale de
I'Environnement, de 'Aménagement et du Logement,

+ et aux maires des communes concernées : Cisse, Migné-Auxances, Neuville de Poitou, Avanton
et Saint Martin La Pallu.
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TITRE 11 - ECHEANCES

Articles Types de mesure & prendre Date d’échéance
1.5.6 Notification de mise a I’arrét définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité
9.2.1 Emissions atmosphériques Tous les 3 ans
9.2.2 Rejets aquenx Annuel
92.3.1 Mesures de bruit Dans les trois mois suivant la mise en service des
installations (au moment de Jaquelle la ventilation
aura été changée ot le cyclone existant remplacé
comme {’exploitant s’y est engagé), et au moins tous
les trois ans
9.4 Déclaration Gidaf Annuel

{Rappel des échéances de ’arrété préfectoral)

Fait & Poitiers, Te 2 juillet 2018

Pour la préféte et par délégation,

le geerétaire général,









