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SUR TOUR DE 35 METRES

STATION DE POMPAGE

" SAUVIGNY "

STATION DE SURPRESSION

CUVE DE 150 M3

CLAPET DN 100MM

VANNE FERMEE

Forage 

BREUIL BARDIN

Hors service

Côte Distribution : 177.24

Côte Trop Plein : 182.34
Côte Sol Réservoir : 142.24
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ET DE SURPRESSION

 VOLUME : 500 M3

FORAGE " La Raudière "

COMPTEUR D'INTERCONNEXION

AVEC LE SYNDICAT DE VOUILLE

STATION DE DEMANGANISATION
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STABILISATEUR DN 100MM
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AVEC LA COMMUNE DE BERUGES "CAP"

FORAGE DE LA PREILLE

STATION DE POMPAGE DE LA PREILLE

RESERVOIR DE 500m3

SUR TOUR de 40 METRES

ET BACHE DE 50 m3

Côte de distribution : 186.40
Côte trop plein : 192.90

Côte sol réservoir : 146.40
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DETAIL N°4
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DETAIL N° 3

Station de Civray les Essarts

Forage Hors Service
Forage en Service

C.L DES TROIS VALLEES

Date: 05/01/2018 Echelle: 1/22000 DOSSIER: CL DES 3 VALLEES

Plan du Réseau d'Eau Potable

et Poteaux d'Incendie

LEGENDE

Limite de Syndicats  

Tronçon de réseau AEP: Gravitaire

Tronçon de réseau AEP: Refoulement

Tronçon de réseau AEP: Surpressé

Compteur-interconnection

Vanne AEP: Vanne Fermée
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Changement de DN

%NHYDRA Défense-incendie

%NHYDRA Défense-incendie: Réserve Incendie
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Puits-Forage

Station AEP


