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Construction d'un atelier de fabrication d'articles de

maroquinerie

DESENFUMAGE

ZF 01

C01  RESTAURATION

PHASE EXE

Date : 28 mai 2019 ind 0

Boitier de desenfumage zone restauration

relié au CMSI via bobine à émission 24 V

Calcul de désenfumage de la zone ZF 01 Fiche technique lanterneaux BLUETEK PNEU

Détermination du nombre de lanterneaux nécessaires

Dans cette zone, il est nécessaire d'avoir une SUE de 1.475 m² par appareil, dans notre cas nous avons installé 2 lanterneaux 1.50 x 1.50 avec système de

spoiler ce qui leur confère à chacun une SUE de 1.69 ce qui est conforme au calcul de désenfumage précédent.

C01

ZF 01
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Construction d'un atelier de fabrication d'articles de

maroquinerie

DESENFUMAGE

ZF02

 D01 Reception - D02 Magasin cuir - D03 Magasin toiles -

D13 Local matières obsolètes

PHASE EXE

Date : 28 mai 2019 ind 0

Boitier de desenfumage ZF 02

relié au CMSI via bobine à émission 24 V

Calcul de désenfumage de la zone - ZF02

- Surface totale à désenfumer : D01 : Réception - 127 m² -

D13 : Stockage matières obsolètes - 357 m²

Surface géométrique nécessaire : 484
100 = 4.84 m² SGO requis pour

cette zone

Minimum de 2 apareils car la réglementation impose 1 appareil

pour 300 m²

- Surface totale à désenfumer : D02 : Magasin cuir - 331 m²

Surface géométrique nécessaire : 331
100 = 3.31 m² SGO requis pour

cette zone

Minimum de 2 apareils car la réglementation impose 1 appareil

pour 300 m²

- Surface totale à désenfumer : D03 : Magasin toiles - 105 m²

Surface géométrique nécessaire : 105
100 = 1.05 m² SGO requis pour

cette zone

Fiche technique lanterneaux BLUETEK PNEU

Détermination du nombre de lanterneaux nécessaires

Dans le local D01 et D013 qui représentent un volume commun, nous avons installé 3 lanterneaux 1.40 x 1.40 avec une SGO de 1.96 soit une SGO globale de

5.88 ce qui est conforme au calcul précédent.

Dans le local D02, nous avons installé 2 lanterneaux 1.40 x 1.40 avec une SGO de 1.96 soit une SGO globale de 3.92 ce qui est conforme au calcul précédent.

Dans le local D03, nous avons installé un lanterneau 1.40 x 1.40 avec une SGO de 1.96 ce qui est conforme au calcul précédent.

.

D02

D13

D01

D03

ZF 02



S
D

L
 0

1S
D

L
 0

2

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0
la

n
te

rn
e

a
u

x
fix

e
1

,4
0

 x
 1

,4
0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,3

0
 x

 1
,3

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

0
.9

0
 x

 0
.9

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,5

0
 x

 1
,5

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

la
n

te
rn

e
a

u
x

d
e

s
e

n
fu

m
a

g
e

1
,4

0
 x

 1
,4

0

EP EN DEVERSOIR TPTP

rampe 9%

EP

EP

EP

EP

EP

EP

all. 80

Terrasse bois
47 m2 

JD
JD JDJDJD

JD

I.S.

porte coulissante
CF 1h

porte coulissante
CF 1h

porte coulissante
CF 1h

porte coulissante
CF 1h

porte coulissante
CF 1h

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Blanc RAL 7010

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Blanc RAL 7010

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Blanc RAL 7010

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Mouse RAL 7037

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Mouse RAL 7037

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Blanc RAL 7010

déversoir mural

placo acoustique
partiel

placo acoustique
partiel

faïence
+ miroir

faïence
+ miroirs

faïence
+ miroirs

barre de tirage

barre de tirage

faïence

barre de tirage

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor

couleur Blanc RAL 7010

bardage métal
type Hairultra des Ets Arcelor
couleur Blanc RAL 7010

paroi CF1h

paroi CF1h

châssis toute hauteur

châssis toute hauteur

DIB

carton

éc
ra

n 
de

 p
ro

je
ct

io
n

12
 c

as
ie

rs

12
 c

as
ie

rs

12
 c

as
ie

rs

12
 c

as
ie

rs

12
 c

as
ie

rs

11
 c

as
ie

rs

11
 c

as
ie

rs

11
 c

as
ie

rs

11
 c

as
ie

rs

éc
ra

n 
de

 p
ro

je
ct

io
n

11
 c

as
ie

rs

placards

SSI placard

12
 c

as
ie

rs

±0,00
+52,80

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h
 +

 F
P

P
V

9
3
x
2
,0

4

P
V

9
3
x
2
,0

4

P
V

9
3
x
2
,0

4

P
V

9
3
x
2
,0

4

P
V

5
3
x
2
,0

4

PP93x2,04

PV93x2,04

PP93x2,04

PP93x2,04
CF1/2h + FP

P
P

9
3
x
2
,0

4

PP93x2,04

PP93x2,04

PP93x2,04
CF1/2h + FP

PP93x2,04
CF1/2h + FP

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h

PP93x2,04

PP93x2,04
CF1h

PP93x2,04
CF1h

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h
 +

 F
P PV93x2,04 PV93x2,04

PP93x2,04PP93x2,04

OB OB OB OB OB fixe fixe fixe

P
V

9
0
x
2
,1

0

P
V

9
0
x
2
,1

0

P
V

9
0
x
2
,1

0

fixe fixe

fi
x
e

fi
x
e

PV90x2,10

fixe fixe

fi
x
e

store

s
to

re

s
to

re

SS

fixe

vitrage
sablé

vitrage
sablé

vitrage
sablé

vitrage
sablé

vitrage
sablé

vitrage
sablé

fixe

I.S.

EP

EP

EP

EP

PP93x2,04

PP93x2,04

PP93x2,04

PP93x2,04

PV93x2,40

PV93x2,40

PP93x2,04
CF1/2h + FP

PP93x2,04
CF1/2h + FP

P
P

2
4
8
x
2
,5

0
C

F
1
h

P
P

2
4
8
x
2
,5

0
C

F
1
h

PP173x2,50
CF1h

EP

PREVOIR COFFRE

EP

MODIFIER COFFRE
EP

EP

P
P

9
3
x
2
,0

4
C

F
1
/2

h
 +

 F
P

E
c
h
e
lle

: N
C

C
o

n
s
tru

c
tio

n
 d

'u
n

 a
te

lie
r d

e
 fa

b
ric

a
tio

n
 d

'a
rtic

le
s
 d

e

m
a
ro

q
u

in
e
rie

D
E

S
E

N
F

U
M

A
G

E

Z
F

0
2

 D
0
4
 M

a
g
a
s
in

 c
o
m

p
o
s
a
n
ts

 - D
0
5
 M

a
g
a
s
in

 m
é
ta

lliq
u
e
s

P
H

A
S

E
 E

X
E

D
a
te

 : 2
8
 m

a
i 2

0
1
9
 in

d
 0

B
o
itie

r d
e
 d

e
s
e
n
fu

m
a
g
e
 Z

F
 0

2

re
lié

 a
u
 C

M
S

I v
ia

 b
o
b
in

e
 à

 é
m

is
s
io

n
 2

4
 V

C
a
lc

u
l d

e
 d

é
s
e
n

fu
m

a
g

e
 d

e
 la

 z
o

n
e
 - Z

F
0
2

S
u
rfa

c
e
 to

ta
le

 à
 d

é
s
e
n
fu

m
e
r : D

0
4
 : M

a
g
a
s
in

 c
o
m

p
o
s
a
n
ts

 - 1
0
5

m
² - D

0
5
 : M

a
g
a
s
in

s
 p

iè
c
e
s
 m

é
ta

lliq
u
e
s
 - 2

0
8
 m

²

S
u
rfa

c
e
 g

é
o
m

é
triq

u
e
 n

é
c
e
s
s
a
ire

 : 3
1

3
1

0
0  =

 3
.1

3
 m

² S
G

O
 re

q
u
is

 p
o
u
r

c
e
tte

 z
o
n
e

M
in

im
u
m

 d
e
 2

 a
p
a
re

ils
 c

a
r la

 ré
g
le

m
e
n
ta

tio
n
 im

p
o
s
e
 1

 a
p
p
a
re

il

p
o
u
r 3

0
0
 m

²

F
ic

h
e
 te

c
h

n
iq

u
e
 la

n
te

rn
e
a
u

x
 B

L
U

E
T

E
K

 P
N

E
U

D
é
te

rm
in

a
tio

n
 d

u
 n

o
m

b
re

 d
e
 la

n
te

rn
e
a
u

x
 n

é
c
e
s
s
a
ire

s

D
a
n
s
 le

s
 lo

c
a
u
x
 D

0
4
-D

0
5
, n

o
u
s
 a

v
o
n
s
 in

s
ta

llé
 1

 la
n
te

rn
e
a
u
 1

.4
0
 x

 1
.4

0
 a

v
e
c
 u

n
e
 S

G
O

 d
e
 1

.9
6
 e

t 1
 la

n
te

rn
e
a
u
 1

.5
0
 x

 1
.5

0
 a

v
e
c
 u

n
e
 S

G
O

 d
e
 .2

.2
5
 s

o
it u

n
e

S
G

O
 g

lo
b
a
le

 d
e
 4

.2
1
 c

e
 q

u
i e

s
t c

o
n
fo

rm
e
 a

u
 c

a
lc

u
l p

ré
c
é
d
e
n
t

.

D
0
4

Z
F

 0
2

D
0
5



SDL 02

lanterneaux
fixe

1,40 x 1,40

lanterneaux
fixe

1,40 x 1,40

lanterneaux
desenfumage
1,40 x 1,40

lanterneaux
desenfumage

lanterneaux
desenfumage
1,40 x 1,40

lanterneaux
fixe

1,40 x 1,40

lanterneaux
desenfumage
1,40 x 1,40

pr
is

on

débord de toiture

E
P

E
P E
P

E
P

b
a

rd
a

g
e

 m
é

ta
l

ty
p

e
 H

a
ir
u

lt
ra

 d
e

s
 E

ts
 A

rc
e

lo
r

c
o

u
le

u
r 

M
o

u
s
e

 R
A

L
 7

0
3

7

b
a

rd
a

g
e

 m
é

ta
l

ty
p

e
 H

a
ir
u

lt
ra

 d
e

s
 E

ts
 A

rc
e

lo
r

c
o

u
le

u
r 

B
la

n
c
 R

A
L

 7
0

1
0

c
lo

is
o

n
s
 s

tr
a

ti
fi
é

e
s

c
lo

is
o

n
s
 s

tr
a

ti
fi
é

e
s

c
lo

is
o

n
s
 s

tr
a

ti
fi
é

e
s

c
lo

is
o

n
s
 s

tr
a

ti
fi
é

e
s

p
la

c
o

 a
c
o

u
s
ti
q

u
e

p
a

rt
ie

l

fa
ïe

n
c
e

+
 m

ir
o

ir

b
a

rr
e

 d
e

 t
ir
a

g
e

fa
ïe

n
c
e

+
 m

ir
o

ir
s

fa
ïe

n
c
e

+
 m

ir
o

ir
s

b
a

rr
e

 d
e

 t
ir
a

g
e

b
a

rr
e

 d
e

 t
ir
a

g
e

fa
ïe

n
c
e

+
 m

ir
o

ir
s

p
o

rt
e

 c
o

u
lis

s
a

n
te

C
F

 1
h

±
0
,0

0
+

5
2
,8

0

E
P

E
P

PP93x2,04

PP93x2,04

PG93x2,04

PG93x2,04

PP93x2,04

P
P

9
3

x
2

,0
4

P
P

9
3

x
2

,0
4

P
P

9
3

x
2

,0
4

P
P

9
3

x
2

,0
4

P
P

9
3

x
2

,0
4

P
P

9
3

x
2

,0
4

PP248x2,50
CF1h

PP248x2,50
CF1h

P
P

1
7

3
x
2

,5
0

C
F

1
h

P
P

1
7

3
x
2

,5
0

C
F

1
h

E
P

P
P

9
3

x
2

,0
4

C
F

1
/2

h
 +

 F
P

P
P

9
3

x
2

,0
4

C
F

1
/2

h
 +

 F
P

PP93x2,04
CF1/2h + FP

PP93x2,04
CF1/2h + FP

Echelle: NC

Construction d'un atelier de fabrication d'articles de

maroquinerie

DESENFUMAGE

ZF03

 D16 Stockage machine 1

PHASE EXE

Date : 28 mai 2019 ind 0

Boitier de desenfumage ZF 03

relié au CMSI via bobine à émission 24 V

Calcul de désenfumage de la zone - ZF03

- Surface totale à désenfumer : D16 : Stockage machine 1 -

308 m²

Surface géométrique nécessaire : 308
100 = 3.08 m² SGO requis pour

cette zone

Minimum de 2 apareils car la réglementation impose 1 appareil

pour 300 m²

Fiche technique lanterneaux BLUETEK PNEU

Détermination du nombre de lanterneaux nécessaires

Dans le local D16, nous avons installé 2 lanterneaux 1.40 x 1.40 avec une SGO de 1.96 soit une SGO globale de 3.92 ce qui est conforme au calcul précédent

ZF 03

D16
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Echelle: NC

Construction d'un atelier de fabrication d'articles de

maroquinerie

DESENFUMAGE

ZF04

D08 Atelier de maintenance RDC

PHASE EXE

Date : 28 mai 2019 ind 0

Boitier de desenfumage ZF 04

relié au CMSI via bobine à émission 24 V

Calcul de désenfumage de la zone - ZF04

- Surface totale à désenfumer : D08 : Atelier de maintenance

RDC - 167 m²

Surface géométrique nécessaire : 167
100 = 1.67 m² SGO requis pour

cette zone

Fiche technique lanterneaux BLUETEK PNEU

Détermination du nombre de lanterneaux nécessaires

Dans le local D08, nous avons installé 1 lanterneau 1.30 x 1.30 avec une SGO de 1.69 ce qui est conforme au calcul précédent. Ce lanterneau se trouvant

dans la cage d'escalier il faudra prévoir une section libre de 1.67 m² minimum pour le passage des fumées dans la cage d'escalier.

Nous installons également un lanterneau pneumatique dans la cage d'escalier comme l'impose la réglementation. Ce lanterneau ne sera pas raccordé au

boitier CMSI.

Boitier de desenfumage cage d'escalier

non relié au CMSI

ZF 04

D08
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Echelle: NC

Construction d'un atelier de fabrication d'articles de

maroquinerie

DESENFUMAGE

ZF11

D09 Atelier de maintenance étage - D11 Circulation - D12

Stockage machines

PHASE EXE

Date : 28 mai 2019 ind 0

Boitier de desenfumage ZF 11

relié au CMSI via bobine à émission 24 V

Calcul de désenfumage de la zone - ZF11

- Surface totale à désenfumer : D09 Atelier de maintenance

étage - 126 m² - D11 Circulation - 23 m² - D12 Stockage

machines - 211 m²

Surface géométrique nécessaire : 360
100 = 3.6 m² SGO requis pour

cette zone

Minimum de 2 apareils car la réglementation impose 1 appareil pour

300 m²

Fiche technique lanterneaux BLUETEK PNEU

ZF 11

D09

D11

D12

Détermination du nombre de lanterneaux nécessaires

Dans les locaux D09-D11-D12, nous avons installé 2 lanterneaux 1.40 x 1.40 avec une SGO de 1.96 soit une SGO globale de 3.92 ce qui est conforme au

calcul précédent
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