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LOCALISATION DES FACADES (Echelle: 1/2000)



N

Faîtage

33.62
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.3

0
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65

5.
65

+4.11
égout nord

+7.08
faîtage

+4.11
 égout sud

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

33.62

11
.3

0
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5.
65

+4.11
égout nord

+7.08
faîtage

+4.11
 égout sud

Gouttière

Gouttière

Faîtage

95 modules de 415Wc (19 colonnes et 5 lignes)

95 modules de 415Wc (19 colonnes et 5 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 78.85kWc

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

A1-A5
TOITURES EXISTANTES

TOITURES PROJET

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

N

Faîtage

21.33

11
.3

0
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5.
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+4.11
égout nord

+7.08
faîtage

+4.11
 égout sud

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

21.33

11
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0

5.
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+4.11
égout nord

+7.08
faîtage

+4.11
 égout sud

Gouttière

Gouttière

Faîtage

60 modules de 415Wc (12 colonnes et 5 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 49.80kWc

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

60 modules de 415Wc (12 colonnes et 5 lignes)

B1-B5
TOITURES EXISTANTES

TOITURES PROJET

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

pente 51% (27°)

N

N

+4.08
égout nord

+7.43
faîtage

+4.08
 égout sud

Faîtage

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

33.74
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6.
94
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+4.08
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+7.43
faîtage

+4.08
 égout sud

33.74

6.
94

6.
94

13
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8

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 94.62kWc
114 modules de 415Wc (19 colonnes et 6 lignes)

114 modules de 415Wc (19 colonnes et 6 lignes)Gouttière

Gouttière

Faîtage

C1-C2
TOITURES EXISTANTES

TOITURES PROJET

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

N

N

+4.08
égout nord

+7.43
faîtage

+4.08
 égout sud

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 84.66kWc
102 modules de 415Wc (17 colonnes et 6 lignes)

Faîtage

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

29.60
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6.
94
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.8

8

+4.08
égout nord

+7.43
faîtage

+4.08
 égout sud

13
.8

8

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

Gouttière

6.
94

29.60

Faîtage

102 modules de 415Wc (17 colonnes et 6 lignes)Gouttière

6.
94

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

C3
TOITURE EXISTANTE

TOITURE PROJET

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

N
N

+4.14
égout nord

+6.94
faîtage

+4.14
 égout sud

Faîtage

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

21.50

11
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0
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65

+4.14
égout nord

+6.94
faîtage

+4.14
 égout sud

21.50

11
.3

0

5.
65

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

pente ?? % (??°)

5.
65

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 49.92kWc
60 modules de 415Wc (12 colonnes et 5 lignes)

60 modules de 415Wc (12 colonnes et 5 lignes)

Gouttière

Gouttière

Gouttière

Gouttière

D1-D4
TOITURES EXISTANTES

TOITURES PROJET

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

pente 47% (25°)

N

N

Faîtage

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

20
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0

10
.1

0
10

.1
0

45.60 +5.60
égout nord

+8.71
faîtage

+5.60
 égout sud

TOITURE EN AMIANTE A DEPOSER

Gouttière

Gouttière

20
.2

0

10
.1

0

45.60 +5.60
égout nord

+8.71
faîtage

+5.60
 égout sudGouttière

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

10
.1

0

Gouttière

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 194.69kWc
234 modules de 415Wc (26 colonnes et 9 lignes)

234 modules de 415Wc (26 colonnes et 9 lignes)

Polycarbonate

E
TOITURE EXISTANTE

TOITURE PROJET

pente 30% (17°)

pente 30% (17°)

pente 30% (17°)

pente 30% (17°)

N

N

TOITURE EN BAC ACIER A CONSERVER (Bleu)

TOITURE EN BAC ACIER A CONSERVER (Bleu)

30.12

12
.5

8
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29

6.
29

+5.10
égout nord

+6.24
faîtage

+5.10
 égout sud

Faîtage

30.12

12
.5

8

6.
29

6.
29

+5.10
égout nord

+6.24
faîtage

+5.10
 égout sud

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(Bleu)

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(Bleu)

Gouttière

Gouttière

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 70.55kWc
85 modules de 415Wc (17 colonnes et 5 lignes)

85 modules de 415Wc (17 colonnes et 5 lignes)

Y
TOITURE EXISTANTE

TOITURE PROJET

pente 17% (10°)

pente 17% (10°)

pente 17% (10°)

pente 17% (10°)

N

N

+3.36
égout nord

+5.26
faîtageFaîtage

TOITURE BAC ACIER A CONSERVER
RAL Rouge

Gouttière

27.15

5.
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+3.36
 égout sud

TOITURE BAC ACIER A CONSERVER
RAL Rouge

Gouttière

5.
42

10
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4

+3.36
égout nord

+5.26
faîtage

Gouttière

27.15

5.
42

+3.36
 égout sud

5.
42

10
.8

4 Faîtage

TOITURE BAC ACIER A CONSERVER

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE
BAC ACIER (Rouge)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE
BAC ACIER (Rouge)

60 modules de 415Wc (15 colonnes et 4 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 49.80kWc
60 modules de 415Wc (15 colonnes et 4 lignes)

Z1
TOITURE EXISTANTE

TOITURE PROJET

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

N

N
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égout nord

+6.27
faîtage

+4.48
 égout sud

Faîtage

TOITURE BAC ACIER A CONSERVER
(Blanc)

Gouttière

TOITURE BAC ACIER A CONSERVER
(Blanc)

Gouttière
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE
BAC ACIER (Blanc)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE
BAC ACIER (Blanc)

60 modules de 415Wc (15 colonnes et 4 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 49.80kWc
60 modules de 415Wc (15 colonnes et 4 lignes)

Z2
TOITURES EXISTANTES

TOITURES PROJET

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

pente 33% (18°)

N

N

+6.46
égout nord

+8.45
faîtage

+4.12 égout sud

Gouttière

Gouttière

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 109.145kWc

29.00

20
.2

0

6.
30

ATELIER

10
.7

0
3.

00

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

192 modules de 415Wc (16 colonnes et 12 lignes)

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR
TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

pente 31% (17°)

pente 31% (17°)

N

Gouttière

Gouttière

+5.46
égout nord

+6.96
faîtage

+3.09
 égout sud

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(RAL 5008)

42.40

12
.7

0
4.

70

17
.4

0

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 109.145kWc
263 modules de 415Wc 

 TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

Fumière

pente 30% (17°)

pente 30% (17°)

N

Gouttière

Gouttière

+5.46
égout nord

+6.96
faîtage

+3.09
 égout sud

Faîtage

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(RAL 5008)

42.40

12
.7

0
4.

70

17
.4

0

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 109.145kWc
263 modules de 415Wc 

 TOITURE BAC ACIER (RAL 5008)

Stockage aliments

pente 30% (17°)

pente 30% (17°)

N Gouttière

Gouttière

+4.11
égout nord

+5.54
faîtage

+4.11
 égout sud

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE : 109.145kWc

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(RAL 5008)

263 modules de 415Wc 

Bergerie

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR TOITURE BAC ACIER
(RAL 5008)

35.40

8.
70

8.
70

17
.4

0 Faîtage
pente 16% (9°)

pente 16% (9°)

N

FAÇADE SUD

1.
00

2.
76

31.66

1.97 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 3.96 1.97

TOITURE
pente 40% (22°)

Point haut
+2.76

Point bas
+1.00

31.66

4.
30

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
48 modules de 550Wc (24 colonnes et 2 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE CHAQUE TABLE : 26,40 kWc

4.62

Panneaux photovoltaïques Structure
acier galvanisé

FAÇADE EST/OUEST
pente 40 % (22°)

NOMBRE DE TABLES DANS LE PROJET: 711
(PUISSANCE TOTAL DES TABLES: 18 770.40kWc)

1.
00

N

TABLES

2.
76

Panneaux photovoltaïques
Structure
acier galvanisé

FAÇADE SUD

1.
00

2.
76

15.82

1.97 3.96 3.96 3.96

TOITURE
Point haut
+2.76

Point bas
+1.00

15.82

4.
30

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
24 modules de 550Wc (12 colonnes et 2 lignes)

PUISSANCE TOTALE DE CHAQUE DEMI-TABLE : 13,20 kWc

1.97

Structure
acier galvanisé

NOMBRE DE DEMI-TABLES DANS LE PROJET: 114
(PUISSANCE TOTAL DES DEMI-TABLES: 1 504.80kWc)

pente 40 % (22°)

FAÇADE EST/OUEST

N

DEMI-TABLES

4.62

Panneaux photovoltaïques Structure
acier galvanisé

pente 40 % (22°)

1.
002.

76

Panneaux photovoltaïques

Echelle: 1/200
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PLAN DES INSERTIONS (Echelle: 1/2000) N
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Intégration d'une haie végétale le long de la Départementale n°10 (source : photomontage NCA Environnement)

Vue aérienne du projet

Photographie de l'état existant Insertion du projet dans l'environnement
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Photographie de l'état existant Insertion du projet dans l'environnement
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Route départementale N° 10 de Charroux aux Hérolles
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Bergerie

Bergerie

Bergerie

Bergerie

Bergerie

Bergerie
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Bergerie

Dalle béton à démolir
17 700m²
Batiment existant amianté à démolir
3 889m²
Toiture à déposer et remplacer par bac acier
recouverte de panneaux photovoltaïques
6 345m²

Toiture bac acier recente à conserver et à
couvrir de panneaux photovoltaïques
956m²

Buttes de gravats et merlons à araser

Zone de stockage fumier à deplacer

Clôture militaire à remplacer

Clôture militaire à conserver

Végétations à supprimer

Végétations à conserver

Légende

Cheminement existant terre battue et ciment

x.x
x

Accès

Echelle: -
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Exemple de dalle à démolir
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